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ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dosis koagulan, waktu pengendapan dan waktu filtrasi yang lebih efektif
serta mendapatkan persen penyisihan dari beberapa parameter dalam proses pengolahan air payau menjadi air bersih dengan
menggunakan kombinasi proses koagulasi dan filtrasi. Analisa yang dilakukan yaitu : Turbiditas, TSS, dan TDS, jenis koagulan
yang digunakan yaitu Aluminium Sulfat sedangkan jenis filtrasi yang digunakan yaitu pasir silika, pasir, ijuk dan arang. Dosis
Aluminium Sulfat yaitu sebesar : 6, 10, dan 14 ppm dengan pengendapan selama 30, 45 dan 60 menit. Sedangkan waktu filtrasi
yaitu :  9, 18  dan 28 menit dari hasil penelitian yang di peroleh  dosis Aluminium Sulfat dengan waktu pengendapan yang lebih
efektif menurunkan nilai parameter yaitu dosis koagulan 6 ppm dan waktu pengendapan selama 60 menit dimana persen penyisihan
didapat sebesar Turbiditas 74,699%, TSS 4,475% dan TDS 17,875%. Sedangkan waktu filtrasi yang lebih efektif menurunkan nilai
parameter yaitu selama 28 menit dimana persen penyisihannya didapat sebesar Turbiditas 97,759%, TSS 4,141% dan TDS 6,843%.
Kombinasi proses koagulasi dan filtrasi yang didapat pada hasil proses koagulan dan penyaringan yang terbaik dan lebih efisisen di
dapatkan hasil penurunan nilai Turbiditas sebesar 0,29 NTU, TSS sebesar 0,116 mg/l, TDS sebesar 0,69 mg/l dimana persen
penyisihannya didapat sebesar Turbiditas 69,398%, TSS 7,281% dan TDS 4,939%.
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